
   

 

 

 

 

DIRECTION CAPE 

CLIMATOLOGIE - AÉRODYNAMIQUE - POLLUTION - ÉPURATION 

RAPPORT D'ESSAIS N° CAPE AT 13-145 
concernant la détermination des performances énergétiques 

d'un dispositif de récupération instantanée de calories d'eaux 

grises de douche 

Ce rapport d'essais atteste uniquement des 
caractéristiques de l’objet soumis aux essais et ne préjuge 
pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne 
constitue pas une certification de produits au sens des 
articles L 115-27 à L 115-33 et R115-1 à R115-3 du code 
de la consommation. 

En cas d'émission du présent rapport par voie électronique 
et/ou sur support physique électronique, seul le rapport 
sous forme de support papier signé par le CSTB fait foi en 
cas de litige. Ce rapport sous forme de support papier est 
conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. 

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que 
sous sa forme intégrale. 

Il comporte 3 pages. 

A LA DEMANDE DE : Energy Harvesting Tech 

A l'attention de Hugo DUROU 

10 avenue de l'Europe 

31520 Ramonville-Saint-Agne 
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CAPE AT 13-145 

1. ECHANTILLONNAGE 

Le client a fait parvenir au CSTB un échantillon provenant de sa gamme de produits. 

2. PREPARATION DES EPROUVETTES ET METHODE D'ESSAI 

A réception l'éprouvette a été stockée à l'intérieur du laboratoire. 

Le montage du dispositif sur le banc d'essai a été réalisé conformément aux instructions du 

fabricant. 

Les essais ont été réalisés selon le référentiel CAPE/RECADO-PQE rév.01. 

Evènements particuliers à préciser :  

NEANT 

3. RESULTATS DES ESSAIS 

 

Valeurs caractéristiques mesurées 

Identification 

de 

l’éprouvette 

Configuration "Ballon" Configuration "Mitigeur" 
Configuration "Mixte" 

(ballon + mitigeur) 

Effnom_ballon Ctrans_ballon Effnom_mitigeur Ctrans_mitigeur Effnom_mixte Ctrans_mixte 

130403 0,54 0,95 0,57 0,91 0,71 0,95 
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